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 جدول شرایط طرح داخل فضاها بر اساس کاربري

 طرح دماي داخل در زمستان

 ℉ ℃ مکان  ℉ ℃ مکان

 68 20 آزمایشگاه  71.6 22 حمام ها 

 68 20 اتاق کنفرانس   64.4 18 اتاق خواب

 68 20 کتابخانه  60.8 16 رختکن 

 70 21 اتاق نشیمن   68 20 کلاس 

 68 20 موزه  60.8 16 راهرو

 68 20 اتاق اداري   68 20 اتاق ناهارخوري 

 75 24 تئاتر   64.4 18 سالن هاي نمایش 

 64.4 18 زندان     کارخانجات: 

 64.4 18 اتاق هاي بازي   64.4 18 کارهاي نشسته 

 64.4 18 رستوران   60.8 16 کارهاي سبک 

 64.4 18 مغازه و کارگاه کوچک   55.4 13 کارهاي سنگین 

 59 15 فروشگاه  59 15 سالن ژیمناستیک 

 80.6 27 استخر شنا  64.4 18 تالار اجتماعات 

 64.4 18 اتاق بستري   60.8 16 ورودي سالن اجتماعات 

 64.4 18 اتاق انتظار   70 21 اتاق هتل 

 60.8 16 انبار  60.8 16 آشپزخانه 




